
广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程竞选文件
1、 项目基本情况
1. 项目名称：2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程
2. 项目地点：广州大学城  
3. 采购限价：70000元 （投标报价超过采购限价为无效投标）    
4. 项目概况： 本项目采购2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程。具体详见竞选文件第三点及附件3。
注：本文件中甲方特指采购人，乙方特指中标单位。
2、 合格投标人资格要求
1. 投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书的盖章扫描件证明，且在有效期内。
2. 投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）。
3. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）。
4. 投标人应具备以下任一资质：
（1） 建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；
（2） 钢结构工程专业承包三级或以上资质。
5. 投标人近3年内具有类似业绩证明，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。
6. 不接受联合体报价。
三、项目采购内容
1、本项目2#、4#冷站膨胀水箱钢结构支架已经使用近20年，部分钢构件及其连接节点部位出现不同程度锈蚀，经专业机构初步评估，部分构件安全性及使用性不满足规范要求，需采取结构补强、构件更换、除防锈等措施。水箱钢结构支架外形尺寸约长3m宽3m高6米，位于冷站25.6m高屋面上。
2、本项目2#、4#冷站膨胀水箱钢结构支架整体除锈防腐（含爬梯、平台走道栏杆、水箱的管道阀门等，不含水箱），水箱底部增加10#槽钢支撑梁，个别锈蚀严重钢构节点加固。4#站支架增加爬梯，部分平台走道板拆除。
3、乙方应负责对节点加固及水箱底部增加槽钢做法深化设计。
以上具体实施要求详见附件3。
4、 工程量及材料说明
1、以下工程量仅作参考，本项目由投标人包工包料（注明甲供材料除外），投标人勘踏现场后，应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。
主要工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	
	2#站
	
	
	
	

	1
	钢结构打磨除锈
	钢结构整体打磨除锈，动力工具打磨除锈，除锈级别 St2
除去金属表面上的油漆、锈皮、松疏氧化皮、浮锈等杂物
	m2
	152
	

	2
	钢结构防腐
	环氧底漆2遍 + 环氧云铁中间漆1遍+丙烯酸聚氨酯面漆2遍
	m2
	152
	

	3
	槽钢安装
	10#镀锌槽钢安装，焊接，含连接件
位于水箱底部，距地面高度约6m
表面刷防腐漆
	m
	24
	

	4
	节点加固
	个别钢构节点锈蚀严重，需加固，加固方式焊接补强或增加加固件
	项
	1
	

	5
	脚手架
	搭设施工用钢管脚手架
水箱钢支架外形尺寸约长3m宽3m高6米
含墙面水管脚手架
	项
	1
	

	
	4#站
	
	
	
	

	6
	钢结构打磨除锈
	动力工具打磨除锈，级别 St2
除去金属表面上的油漆、锈皮、松疏氧化皮、浮锈等杂物
	m2
	168
	

	7
	钢结构防腐
	环氧底漆2遍 + 环氧云铁中间漆1遍+丙烯酸聚氨酯面漆2遍
	m2
	168
	

	8
	槽钢安装
	10#镀锌槽钢安装，焊接，含连接件
位于水箱底部，距地面高度约6m
表面刷防腐漆
	m
	24
	

	9
	节点加固
	个别钢构节点锈蚀严重，需加固，加固方式焊接补强或增加加固件
	项
	1
	

	10
	钢爬梯
	新增钢爬梯，高度约6m，样式参照现有
表面刷防腐漆
	个
	1
	

	11
	走道拆除
	6m平台走道及栏杆拆除
保留的走道端头增加栏杆
	m
	8
	

	12
	地梁除锈
	柱脚地梁包裹的水泥砂浆清理，钢结构打磨除锈，刷防腐漆，防水砂浆包裹
12#槽钢地梁
	m
	11
	

	13
	脚手架
	搭设施工用钢管脚手架
水箱钢支架外形尺寸约长3m宽3m高6米
含墙面水管脚手架
	项
	1
	


备注： 工程量清单报价时建议按上述表格人工、材料分开单列报价。
2、 材料要求及说明
该工程由施工单位包工包料完成，施工单位提供的主要材料规格需满足如下的要求（所有材料需经我司人员核查后方可使用）
（1） 油漆参考品牌：电视塔、五羊、嘉宝莉、美涂士、三棵树、菊花牌。
（2） 油漆颜色由业主定，施工单位提供样板或色卡。
（3） 乙方采购的主材，须提供厂家合格证、检验证明、发货单、货运单、订货合同等证明文件，材料到达现场应通知甲方项目负责人现场检查查验，确认合格后方可安装使用。
四、项目工期、验收标准及质保期限
1、本项目总工期为30天（含节假日，连续计算），开工日期以甲方通知为准。
2、工程验收标准及方式
（1）工程验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T251-2011）、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020以及国家和行业相关的其他质量标准。
（2）质量要求
1　 油漆涂装按自上而下，先里后外的顺序进行，涂装时应精心操作，涂层均匀一致，不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷，要求面漆均匀、光亮、完整。涂装时就做好防护，不得污染周边设施。
2　 涂料、涂装遍数和涂层厚度应符合规范要求，涂层干漆膜总厚度不应小于 200μm，每次涂装应在前一层涂膜实干后进行。
3　 钢结构除锈防腐施工环境要求：温度宜为5℃-35℃，相对湿度须小于85％，露点温度3℃以上。大风、雨、雪、雾和较大风尘天气环境，杜绝施工。
4　 除锈及每遍油漆涂装后，必须经甲方检查合格，才可进行下一道工序。
5　 拆下来的钢构件由施工单位负责运至甲方仓库。
6　 包建筑垃圾外运，完工后场地清理。
（3）工程验收方式
1　 施工单位在完工后，须提前3天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。
2　 经采购人组织相关人员进行验收合格后，签发验收合格证明文件。
3　 施工单位必须将产品所有资料（如有，包括但不限于设备检验合格证书、3C认证证书等）提交采购人，同时将与项目有关的竣工资料一式两份一起提交给采购人。
4　 来料验收、过程验收及竣工验收。
5　 质保期及质保期内需履行的特殊义务：1年，从竣工验收开始计算。
五、项目费用及支付方式
1. 本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理、包风险、包利润和管理费等完成本项目的全部费用。本项目的总价即投标总价应包括投标人完成本项目（如果中标）约定所有工作内容，提供完整的咨询服务成果所必须的全部费用和投标人应承担的一切税费及后续服务等中标人完成本项目内容所需的全部费用。投标人认为完成本项目需要发生的其他相关服务等，采购人无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用。
2. 付款方式
在本合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，乙方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。
合同付款按完成进度支付，具体为：
(1) 合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价20%的预付款；
(2) 项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的97%；
(3) 质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。
每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。
六、投标文件格式
根据采购人要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：
（1） 价格文件（见附件1格式1，加盖公章）
1. 报价一览表
2. 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件所附工程量清单和乙供主要材料清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单和乙供主要材料清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率和含税总价。
（2） 商务部分
1.有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
2.投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）；
3.投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函，见附件2格式4）；
4.供应商调查表（见附件2格式3）；
5.法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（见附件2格式2）；
6.投标人应具备投标人应具备以下任一资质：（1）建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；（2）钢结构工程专业承包三级或以上资质；
7.投标人近3年内具有类似业绩证明，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章
8.本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）见附件2格式5）。
9.有效的安全生产许可证；专职安全员必须具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
10.投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。
（三）技术部分（格式自定，加盖公章）
施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
（1） [bookmark: _Hlk33472829]总体实施方案；
（2） 实施进度计划和工期承诺书；
（3） 确保实施进度的技术和组织措施；
（4） 确保安全文明施工的技术和组织措施；
（5） 投入的机械设备；
（6） 投标人认为其它需要说明的文字。
七、勘踏现场
[bookmark: _Hlk33472887]投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2026年3 月12日14时30分，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人工程部贺工，联系电话：13631328467。投标人未在规定时间勘踏现场的，采购人不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。
[bookmark: _Hlk176529568]八、特别注意
1、本项目公告未明确事项，按采购文件执行。供应商响应报价即为认同本项目所有文件中的约定，本项目报价文件为采购方免费提供，无论成交与否，均默认授权由采购方自行处理，不作退回。
2、供应商之间不得与同一个第三人存在关联关系，如存在关联关系，则投标无效。如果发现供应商存在围标、串标等违法情形，将列入采购黑名单，不得参与采购人的采购项目。
3、采购项目若存在项目调整或计划变动，采购人有权单方面终止采购。
[bookmark: _Hlk176529543]九、评标方法及成交确认
[bookmark: _Hlk33472865]1、本项目采用经评审的最低价评标法，投标人在通过投标人资格审查和投标文件有效性审查（见附件2）后，各投标人按价格由低至高低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。
2、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
3、响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
4、成交方式：收到我司通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。
[bookmark: _Hlk33473031]十、递交投标文件
[bookmark: _Hlk33472917][bookmark: _Hlk33473061]1、投标文件递交截止时间：2026年3月17日北京时间15时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标人名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程投标文件”字样。电子版可随纸质文件一同投递，投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。
2、投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。
[bookmark: _Hlk33473147][bookmark: _Hlk33472987]十一、公开发布
本竞选文件在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
十二、采购人地址和联系方式
采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人：王小姐
联系电话：13570707745
附件1：投标文件目录及格式要求
[bookmark: _Hlk33473223]附件2：评审方法
附件3: 采购需求书
采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2026年3月10日

附件1：投标文件目录及格式要求
投标单位参照竞选文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。
目   录
	序号
	内容
	是否提交
	页码范围
	备注

	一
	报价文件
	
	
	

	1.1
	报价一览表（见格式1）
	
	
	

	1.2
	报价明细（格式自拟）
	
	
	

	二
	商务文件
	
	
	

	2.1
	供应商营业执照复印件
	
	
	

	2.2
	法定代表人证明及授权书(格式2)
	
	
	

	2.3
	供应商调查表(格式3)
	
	
	

	2.4
	投标人国家企业信用信息公示系统及“信用中国”网站查询结果附查询结果截图
	
	
	

	2.5
	投标单位声明函(格式4)
	
	
	

	2.6
	投标人应具备投标人应具备以下任一资质：（1）建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；（2）钢结构工程专业承包三级或以上资质
	
	
	

	2.7
	类似项目业绩复印件
	
	
	

	2.8
	拟投入本项目的项目负责人情况表(格式5)
	
	
	

	2.9
	有效的安全生产许可证及专职安全员证书
	
	
	

	2.10
	供应商认为需要提交的其他资料
	
	
	

	三
	技术方案文件
	
	
	



[bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc88209957][bookmark: _Toc28619645][bookmark: _Toc87616394][bookmark: _Toc6313]





一、报价文件
[bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc88209958][bookmark: _Toc87616395][bookmark: _Toc29833]1.1格式1.报价一览表
投标价（单位：人民币元）
	序号
	项目名称
	2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程

	1
	投标总价（备注：本次报价最高限价为￥70000元人民币（含税），等于或高于最高限价的报价均作无效报价处理。）

	大写：人民币                元（不含税），小写：                           
税率：                  %（增值税专用发票）
大写：人民币            元（含税），小写：                            

	2
	工期要求
	

	3
	质保期
	

	4
	拟委派的项目负责人
	姓名
	

	
	
	技术职称
	

	
	
	联系电话
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见的费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。
投标人名称（盖章）                               日期：      年     月    日


1.2 报价明细（格式自拟）












二、商务文件
2.1供应商营业执照复印件
















2.2 格式2.法定代表人/负责人证明或授权委托书
2.2.1法定代表人/负责人证明格式
法定代表人身份证明书
在我单位任     职务，是我单位法定代表人，身份证号为      ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2026年   月  日
单位通信地址：                                

邮政编码：                 单位联系电话：   

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件
供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年  月  日
	身份证复印件（人像面）
	身份证复印件（国徽面）

	
	


注：法定代表人/负责人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2.2 法人授权委托书
法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州城投综合能源投资经营管理有限公司组织的“  2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　
（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 2026年   月  日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。
	身份证复印件（人像面）
	身份证复印件（国徽面）

	
	







注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。


2.3格式3 供应商调查表
	项目名称：2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	




	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）
[bookmark: _Hlk59025866]供应商名称（加盖公章）：

2.4 投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）
截图示例：[image: 1741593536552]

[image: 1741593620537]


[image: 1720492848670]


2.5格式4
投标单位声明函

 广州城投综合能源投资经营管理有限公司 ：
关于贵公司2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：
我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。
我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。
2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。




投标人名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：
日期：






[bookmark: _Toc16386][bookmark: _Toc87616402][bookmark: _Toc6058][bookmark: _Toc88209965]

2.6  投标人应具备投标人应具备以下任一资质：（1）建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；（2）钢结构工程专业承包三级或以上资质。









2.7.业绩情况一览表
项目名称：                            项目编号：                       
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
（单位/万元）
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	


注：投标人近3年内具有类似业绩证明，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。

应标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其应标人授权代表(签字)：         日    期：     年   月   日








2.8 格式5.拟投入本项目的项目负责人及团队成员情况表
2.6.1拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日


2.9 有效的安全生产许可证及专职安全员证书


2.10供应商认为需要提交的其他资料


三、技术方案（格式自拟）

[bookmark: _GoBack]
附件2：评审办法
一、评审委员会
[bookmark: _Toc28142597][bookmark: _Toc28489529][bookmark: _Toc31424230][bookmark: _Toc26163628][bookmark: _Toc318967830]本次采购由采购人自行组建评审小组，评审小组成员由广州城投综合能源投资经营管理有限公司人员组成，确定5人的评审小组。
二、评分标准及程序
（1） 投标文件资格性、符合性审查
评审小组对各投标文件进行评审，评审包括资格性审查和符合性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效参选处理。《资格性及有效性性审查表》如下：
投标人资格性及有效性审查表
项目名称：2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程
	[bookmark: _Toc318967835][bookmark: _Toc28489534][bookmark: _Toc26163633][bookmark: _Toc28142602]序号
	评审类别
	评审内容
	备注

	1
	资格性审查
	投标单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供营业执照或法人证书或民办非企业单位登记证书的盖章扫描件证明，且在有效期内。分支机构响应的，还须提供加盖总公司公章的总公司的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司出具给分支机构的授权书。
	

	2
	
	投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中严重违法失信企业名单，且未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单（附查询结果截图并打印页面加盖公章）。
	

	3
	
	投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为（附投标声明函）。
	

	4
	
	投标人应具备以下任一资质：（1）建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；（2）钢结构工程专业承包三级或以上资质。.
	

	5
	
	投标人近3年内具有类似业绩证明，提供合同关键页复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。
	

	6
	符合性审查
	投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	7
	
	投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形；
	

	8
	
	对同一竞选项目未出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	9
	
	投标总报价不高于采购限价；
	

	10
	
	工期满足竞选文件要求的；
	

	11
	
	投标文件未附有采购人不能接受的条件；
	

	12
	
	投标文件未附有不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	13
	
	有效的安全生产许可证（复印件盖章）
	

	14
	
	专职安全员须不具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）
	

	
	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。 
评委签名：                                                                                
日 期：    年   月   日

（2） 评标方法
本项目采用经评审的最低价评标法，投标人在通过投标人资格审查和投标文件有效性审查（见附件2）后，各投标人按价格由低至高低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。


0

1




附件3  需求书
2025年冬季冷站检修工程之2#、4#冷站膨胀水箱钢支架除锈防腐工程
采购需求书
1、 工程概况
2#、4#冷站膨胀水箱钢结构支架已经使用近20年，部分钢构件及其连接节点部位出现不同程度锈蚀，经专业机构初步评估，部分构件安全性及使用性不满足规范要求，需采取结构补强、构件更换、除防锈等措施。
水箱钢结构支架外形尺寸约长3m宽3m高6米，位于冷站25.6m高屋面上。

[image: IMG_20260112_154231] [image: IMG_20260112_144542]
2#站钢支架                   4#站钢支架

 [image: IMG_20260112_145909] [image: IMG_20260112_155039]
水箱管道

[image: IMG_20260112_145631] [image: IMG_20251224_114252]
个别节点加固

2、 改造内容
1、 2#、4#冷站膨胀水箱钢结构支架整体除锈防腐（含爬梯、平台走道栏杆、水箱的管道阀门等，不含水箱），水箱底部增加10#槽钢支撑梁，个别锈蚀严重钢构节点加固。4#站支架增加爬梯，部分平台走道板拆除。
[image: 5c9efd61-e274-401a-a864-0dfef55ab5fc]
水箱底部增加槽钢做法示意图

3、 工程量
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	
	2#站
	
	
	
	

	1
	钢结构打磨除锈
	钢结构整体打磨除锈，动力工具打磨除锈，除锈级别 St2
除去金属表面上的油漆、锈皮、松疏氧化皮、浮锈等杂物
	m2
	152
	

	2
	钢结构防腐
	环氧底漆2遍 + 环氧云铁中间漆1遍+丙烯酸聚氨酯面漆2遍
	m2
	152
	

	3
	槽钢安装
	10#镀锌槽钢安装，焊接，含连接件
位于水箱底部，距地面高度约6m
表面刷防腐漆
	m
	24
	

	4
	节点加固
	个别钢构节点锈蚀严重，需加固，加固方式焊接补强或增加加固件
	项
	1
	

	5
	脚手架
	搭设施工用钢管脚手架
水箱钢支架外形尺寸约长3m宽3m高6米
含墙面水管脚手架
	项
	1
	

	
	4#站
	
	m2
	
	

	6
	钢结构打磨除锈
	动力工具打磨除锈，级别 St2
除去金属表面上的油漆、锈皮、松疏氧化皮、浮锈等杂物
	m2
	168
	

	7
	钢结构防腐
	环氧底漆2遍 + 环氧云铁中间漆1遍+丙烯酸聚氨酯面漆2遍
	m2
	168
	

	8
	槽钢安装
	10#镀锌槽钢安装，焊接，含连接件
位于水箱底部，距地面高度约6m
表面刷防腐漆
	m
	24
	

	9
	节点加固
	个别钢构节点锈蚀严重，需加固，加固方式焊接补强或增加加固件
	项
	1
	

	10
	钢爬梯
	新增钢爬梯，高度约6m，样式参照现有
表面刷防腐漆
	个
	1
	

	11
	走道拆除
	6m平台走道及栏杆拆除
保留的走道端头增加栏杆
	m
	8
	

	12
	地梁除锈
	柱脚地梁包裹的水泥砂浆清理，钢结构打磨除锈，刷防腐漆，防水砂浆包裹
12#槽钢地梁
	m
	11
	

	13
	脚手架
	搭设施工用钢管脚手架
水箱钢支架外形尺寸约长3m宽3m高6米
含墙面水管脚手架
	项
	1
	



4、 材料要求
1. 油漆参考品牌：电视塔、五羊、嘉宝莉、美涂士、三棵树、菊花牌。
2. 油漆颜色由业主定，施工单位提供样板或色卡。
五、施工要求
1、安全第一，执行甲方的安全管理规章制度，办票作业。
2、施工方应充分勘察现场，对影响施工质量的潜在风险进行评估。
3、按程序办理相关手续，遵守相应的管理规定和要求。该项目涉及高空作业，必须按我司要求办理高空作业票方可施工。
5、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，特种作业人员必须持证上岗。
6、本项目施工在2#、4#冷站，未经甲方允许，不得对站内任何阀门进行开启或关闭操作，不得对任何设备进行启动或停车操作。
7、施工现场用电实行三相五线制和一机一闸一漏电措施。配电箱级电气设备的外壳施做可靠的接地保护。配电箱级配电柜的进出线，用卡子固定牢靠，并设有接地保护和工作零线的端子。
8、油漆涂装按自上而下，先里后外的顺序进行，涂装时应精心操作，涂层均匀一致，不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷，要求面漆均匀、光亮、完整。涂装时就做好防护，不得污染周边设施。
9、涂料、涂装遍数和涂层厚度应符合规范要求，涂层干漆膜总厚度不应小于 200μm，每次涂装应在前一层涂膜实干后进行。
10、钢结构除锈防腐施工环境要求：温度宜为5℃-35℃，相对湿度须小于85％，露点温度3℃以上。大风、雨、雪、雾和较大风尘天气环境，杜绝施工。
11、除锈及每遍油漆涂装后，必须经甲方检查合格，才可进行下一道工序。
12、拆下来的钢构件由施工单位负责运至甲方仓库。
13、施工单位应负责对节点加固及水箱底部增加槽钢做法深化设计。
14、包建筑垃圾外运，完工后场地清理。
五、验收标准及质保期
1、标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T251-2011）
《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020
2、 乙方采购的主材，须提供厂家合格证、检验证明、发货单、货运单、订货合同等证明文件，材料到达现场应通知甲方项目负责人现场检查查验，确认合格后方可安装使用。
3、质保期1年。
六、项目工期
工期30日历天。
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